[Z] Okiem praktyka/Kompensacja

Krzysztof Dabrowski sciggawka

Jak sobie radzi¢ z kompensacia na nn

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej w zakresie niskiego napiecia mam do czynienia od strony technicznej i handlowej juz od
10 lat. Przez ten czas spotykatem sig z wieloma pytaniami, czgstokto¢ zadawanymi przez pojektantow, instalatoréw i uzytkownikow ze-
staw6w kompensacyjnych. Skionito mnie to do napisania swego rodzaju Sciggawki, ktéra podpowiadataby sposob postepowania, gdy ktos
z Czytelnikéw sam stanie wobec najczgéciej zgtaszanych przez innych problemow.

Sciagawka ma posta¢ trzech zbioréw ujgtych hastowo w tablicach informaciji wraz ze wzajemymi odsytaczami. Wedtug prostego klucza
znajduje sig rozwigzanie powstatego problemu, tzn. dobiera sig urzadzenie lub ustuge, ktére nalezatoby zastosowac. Wierze, ze majac
taka éciggawke pod reka, mozna szybko i skutecznie rozwigzaé wiele probleméw z zakresu doboru i eksploatacii zestawow do kompen-
sacji mocy biernej, zasilanych niskim napigciem. Przemawiajg za tym doswiadczenia wynoszone z pracy w firmie TWELVE.

Wybor odpowiedniego urzadzenia lub zestawu urzadzen do kompensaciji na podstawie materiatéw reklamowych réznych firm bywa bar-
dzo trudny. Najczesciej bowiem okazuje sig, ze oferty te sg bardzo do siebie podobne. Warto wtedy przyjrze¢ si¢ samym firmom. Nalezy
sprawdzi¢, jak diugo dziataja na rynku, czy ich oferta jest kompleksowa, a przy tym i nowoczesna, czy same produkujg oferowane wyro-
by, jakie majg zaplecze projektowe oraz kwalifikacje, jaki zapewniajg serwis, czy i w jakim zakresie modernizujg i przystosowujg urzgdze-
nia do indywidualnych potrzeb Klienta, jakiej udzielajg gwarancii itd. Pisatem o tym doktadnie w artykule pt. ,Energia elektryczna - optyma-
lizacja kosztéw” w Ei 3/95. Po dokonaniu wyboru najlepszej firmy, nalezy sporzadzi¢ zaméwienie potrzebnych urzgdzen. Mozna zleci¢ wy-
konanie tych prac firmom specjalistycznym (jest to na ogét bardzo kosztowne, aczkolwiek wskazane). Mozna tez zaprosi¢ przedstawicie-
la wybranej firmy, aby bezptatnie dokonat ogledzin istniejgcego systemu zasilania i przedstawit w formie kosztorysu ofertowego zakres

prac i konieczne nakfady.

Firma TWELVE postanowita ten etap prac rozwigzac jeszcze inaczej, wykorzystujgc komputerowy program Demo. W Ei 5/97 w artyku-
le pt. ,Zagrajmy w kompensacjg¢” oméwiono ten program, ktdrego bezptatng wersje wysytamy wszystkim zainteresowanym. Od potowy
pazdziernika jest to nowa, poprawiona wersja, ktéra uwzglednia uwagi pierwszych uzytkownikow. Zakladamy, ze uzytkownik programu
Demo umie dobraé przekroje kabli zasilajacych, wyposazenie pola zasilania baterii itp. Prowadzony przez program ,krok po kroku”, moze
on sprawdzi¢ skuteczno$é kompensagcii dla réznych wariantow baterii kondensatoréw i nastaw regulatora.

TABLICA 1. Lista wyrobéw

- z czym do kompensaciji

s

. Kondensatory do kompensacji opraw o$wietleniowych (6/97)

. Kondensatory mocy: C 88/3 i K. 95/3 (11/96)

3. Kondensatory mocy C.20/Hr przystosowane do zasilania napie-
ciem odksztatconym (11/96)

n

4. Diawiki jednofazowe o regulowanej indukcyjnosci

5. Regulator mocy biernej MBRM-12cs

6. Regulator mocy biernej z zegarem MRM-12¢

7. Regulator mocy biemnej z podwéjnym wejsciem pradowym MRM-
-12/2x1

8. Regulator mocy biernej do regulacji plynnej i nadgznej MRM-2T
(12/96)

9. tacznik kondensatoréw - stycznik IDX (10/96, 7-8/97)

10. Elektroniczny tgcznik kondensatoréw BLT-2 (12/96)

11. Lampka sygnalizacyjna typu LED, maks. napiecie zasilania 220 V

12. Kompensator indywidualny IKM-1

13. Dynamiczny kompensator indywiduainy DKI-1

14. Baterie kondensatoréw mocy BK-T-95

15. Baterie kondensatoréw z ditawikami BK-T-95/Hr

16. Baterie kondensatoréw z tgcznikiem elektrycznym BK-T-95/D
(12/96)

17. Nadgzno-krokowy kompensator mocy biernej FAST-12 (12/96)

18. Sterownik pradu indukeyjnego SPL-12T (12/96)

19. Zespdt diawikow powietrznych (12/96)

20. Osprzet elektrotechniczny: przekladniki pradowe i napieciowe,
podstawy bezpiecznikowe, bezpieczniki mocy, rozigczniki bezpie-
cznikowe

21. Program komputerowy Demo (5/97)

22. Regulator mocy biernej z drukarkg MRM-12 C/D

23. Bezpiatne doradztwo ze strony firmy TWELVE

Obok nazwy urzadzen i podzespotéw podano w nawiasach numer

,Elektroinstalatora”, w ktérym juz oméwiono dany wyréb. W przypadku

kiopotow z uzyskaniem informacji w ten sposob, mozna o nie zwrdcic¢

sie bezposrednio do firmy TWELVE (pkt 23)

76

TABLICA 2. Lista probleméw

- przewodnik po ,,drodze przez meke”

A. Nagrzewanie sie przewodow zasilajgcych systemy o$wietleniowe
lub ,klejenie sie” stykdw zatacznikow oswietlenia:

@ indywidualna kompensacja oprawy o$wietleniowej - pkt 1

@ grupowa kompensacja systemu oswietlenia - pkt 2 lub pkt 12

B. Wystepujg optaty za moc bierng zwigzane z biegiem jatowym transfor-
matora. Sytuacja ta ma miejsce przy systemie jednozmianowym lub
znacznym przewymiarowaniu transformatora w stosunku do potrzeb.

@ bezposrednie przytaczenie na szyny transformatora kondensatora
- pkt 2

@ zatgczenie na okres$lony czas wybranego z szeregu baterii konden-
satora - pkt 6

® przylgczenia kondensatora na szyny transformatora, z mozliwoscig
odtgczenia go bez wchodzenia do pomieszczenia trafo - pkt 12.

C. Wystepuja optaty za moc bierng zwigzane z biegiem jalowym sil-
nikéw duzej mocy. Sytuacja ta ma miejsce wowczas, gdy moc poje-
dynczego silnika jest znacznie wyzsza niz moc innych urzadzen:

@ diugie cykle pracy silnika - pkt 12

® krotkie i czeste cykle pracy silnika - pkt 13

D. Modernizacja posiadanych baterii kondensatorow:

@ dobor mocy i konfiguracii baterii - pkt 21

@ wymiana regulatora - pkt 5

® wymiana regulatora, gdy obcigzenia wystepuja tylko podczas jednej
zmiany lub sg podczas niej znacznie wyzsze lub zakiad elektryczny
zalecit w umowie utrzymanie cosinusa naturalnego, np. w godzinach
nocnych - pkt 6

® konieczno$é wymiany stycznikéw z powodu sklejenia stykéw lub
uszkodzenia cewki - pkt 9

@ jw., lecz obcigzenia szybkozmienne - pkt 10

® wymiana kondensatoréw - pkt 2

® jw., lecz wystepujg wyzsze harmoniczne - pkt 2+4 lub pkt 3

® wymiana uktadu sygnalizacji - pkt 11

@ wymiana osprzetu, np. podstaw bezpiecznikowych itd. - pkt 20
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